
ПЛАН-ГРАФИК 
Проведения ремонтных работ в электросетях 

по АО «Городские электрические сети» г. Прохладный 
на 2017 год. 

 

№п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. 

План на год 
Инвест./кап. 

ремонт 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. ЛЭП – 10/0,4 кВ. 

1.1 Замена опор 10/0,4 кВ. шт. 84 20 12 40 12 

1.2 Замена провода 10/0,4 кВ. км 12480/6000 12480 950 3150 1900 

1.3 Замена элементов 
заземления ЛЭП-10/0,4 кВ. 

шт. 50/ 50 - - - 

1.4 Замена вводных проводов шт. /390 90 115 129 56 

2. ТП и КЛ 

2.1 Ремонт кровли ТП (ТП-20, 59, 
69) 

шт. /3 - 1 1 1 

 Ремонт КЛ-10/0,4 кВ. 

2.2 а) Концевых заделок 
внутрен. установки 10/0,4 
кВ. 

шт. 4/20 1/5 1/5 1/5 1/5 

2.3 б) мачтовых муфт 10/0,4 кВ. шт. 4/10 1/1 1/3 1/3 1/3 

2.4 Прокладка кабеля 10/0,4 кВ. м 3981/200 -/200 551/- 1630/- 1800/- 

 Ремонт и регулировка эл. 
оборудования 

      

2.5 а) ВН и приводов шт. /7 - 2 3 2 

2.6 б) разъединителей шт. /3 1 1 1 - 

2.7 Ремонт н/в оборудования шт. /10 2 3 2 3 

2.8 Ремонт КЛЭП-0,4 кВ. шт. /4 1 1 1 1 

 Замена 
электрооборудования в ТП 

      

2.9 Установка камер типа КСО-
393-03, КСО-393-04. 

шт. /21 - 10 7 4 

3. Автотранспорт. 

3.1 Ремонт узлов уз. 1 1 - - - 

 
 
  



ПЛАН-ГРАФИК 
проведения эксплуатационных работ в электросетях 

по АО «Городские электрические сети» г. Прохладный 
на 2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

План на год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 
Обрезка 
деревьев 

км 20 5 5 5 5 

2 
Замена вводных 
проводов 

шт. 390 90 115 129 56 

3 Выправка опор шт. 10 1 3 3 3 

4 

Нанесение 
знаков 
безопасности на 
опоры ВЛ 

фидер 12 3 3 3 3 

5 
Нумерация опор 
ВЛ 

фидер 12 3 3 3 3 

6 
Текущий ремонт 
и наладка эл. 
оборудования 

шт. 180 45 45 45 45 

7 
Текущий ремонт 
ВН, РВ, ЛР. 

шт. 35 5 10 10 10 

8 
Нанесение 
указателей КЛЭП 

шт. 12 3 3 3 3 

9 
Доливка масла в 
силовые 
трансформаторы 

литр 500 100 100 150 150 

10 
Расчистка 
территории 
вокруг ТП 

шт. 140 25 40 25 50 

11 Наладка РЗ, ВВ. шт. 38 9 10 10 9 

12 
Ревизия ВН и 
приводов 

шт. 16 4 4 4 4 

 ПРОФ. ИСПЫТАНИЯ 

13 ТП шт. 20 5 5 5 5 

14 КЛЭП-10/0,4 кВ каб. 8 2 2 2 2 

 СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ 

15 
Замена проводов 
на большее 
сечение 

км/ 
т.кВтч 

10,2/1,69082 4,2/0,491 0,95/0,303 3,15/0,742 1,9/0,154 

 

 


